WS.271.1.2017 Polanczyk, dnia 03-02-2017 r.

Do wszystkich
Wykonawcow

Dotyczy: postepowania prowadzonego na realizacje zadania pn.: ,Termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Solina”.

Zapytanie oznaczono jako dotyczace: - ,czesc¢ III Termomodernizacia Budynku Urzedu Gminy
Solina z/s w Polariczyku/'.

W zwigzku z zapytaniem skierowanym do Zamawiajacego podaje sie zgodnie z art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) tres¢

zapytania wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1:

W zwigzku z nieokresleniem przez Zamawiajacego w SIWZ wymaganego doswiadczenia firmy ktdra
moze dokona¢ dostawy, montazu, uruchomienia i serwisowania systeméw gazowych pomp ciepta GHP,
pytamy, czy Zamawiajacy dopuszcza do wykonania w/w prac firme bez do$wiadczenia potwierdzonego
referencjami. Akredytacja producenta urzadzen, ktora nigdy nie montowata wyzej wymienionych
systemow.

Wyjasnienia do pyt. nr 1:

Wykonawca ma prawo korzystac przy realizacji zaméwienia z podwykonawcow. W ofercie Wykonawca
ma wskazac tych podwykonawcow i czeS¢ zamdwienia, ktdre im powierzy. Zamawiajgcy nie wymaga,
aby podwykonawcy wykazali sie okreslonym doswiadczeniem przy realizacii robdt, ktére Wykonawca
zamierza im powierzy¢. Z drugiej jednak strony Wykonawca musi mieé¢ na uwadze, ze to On odpowiada
za realizacje zamdwienia zgodnie z zawartq umowa, za dziatania podwykonawcéw odpowiada jak za
swoje (§ 9 ust. 1 wzoru umowy) oraz odpowiada za obstuge gwarancyjng Zamawiajgcego. Jezeli
podwykonawca Zle zamontuje urzadzenie, to w efekcie koncowym koszty usuniecia wad i usterek wobec
Zmawiajgcego poniesie Wykonawca, a nie podwykonawca (§ 23 wzoru umowy). Ponadto Wykonawca
musi mie¢ na uwadze tre¢ § 9 i 10 wzoru umowy okreslajacego warunki zawarcia umowy
z podwykonawcg w szczegdlnosci w zakresie uzyskania zgody Zamawiajacego na te umowe.

Pytanie 2:

W projekcie w opisie widnieje centralny sterownik inteligentny zlokalizowany w recepcji. W specyfikacji
urzadzen nie wystepuje. Pytamy, czy zamawiajacy bedzie wymagat zamontowania w/w urzadzenia.
Wyjasnienia do pyt. nr 2:

W opisie btednie opisano centralny sterownik w pom. Recepcji. Wszystkie urzadzenia nalezy wycenic¢
zgodnie ze specyfikacja urzadzen oraz rysunkami wykonawczymi. Zamawiajacy nie wymaga
zamontowania centralnego sterownika.

Pytanie 3:

W szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) w pkt 1.3 wystepuje GHP model U-20GE2ES5, natomiast
w pkt 2.4 jest model GHP U-25GE2ES5. Pytamy, ktory z modeli ma by¢ zamontowany.

Wyjasnienia do pyt. nr 3:

Zamontowane maja by¢ urzadzenia oznaczone U-20GE2E5 lub rdwnowazne zgodnie z pkt. 1.3 tej
specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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