WS.271.2.2019 Polanczyk, dnia 08-02-2019 r.

Do wszystkich
Wykonawcéw

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.), zwang dalej ,ustawa P.Z.P, ktérego przedmiotem jest wytonienie wykonawcy do realizacji zadania
pn.: ,Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Bukowiec”.

W zwigzku z zapytaniem skierowanym do Zamawiajacego podaje sie zgodnie z art. 38 ust. 2

ustawy P.Z.P tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniami:

1. Proszeg o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza inng srednice zbiornika ZWU niz @4,2m, zwiekszajac
jego wysokos¢,

odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zwigkszenie wysokosci zbiornika ZWU.

2. Proszg o informacje z jakiego materiatu ma by¢ wykonana izolacja zbiornika, o jakiej grubosci, jakiego
koloru ma by¢ wykonana powtoka zewnetrzna,

odpowiedz:

Izolacja zbiornika — wetna mineralna gr. 100mm, powtoka zewnetrzna w kolorze szarym.

3. Prosze o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza zamiane materiatu z ktérego bedzie wykonany
zbiornik z PE (lub materiatu réwnowazgcego) na stalowy,

odpowiedz:

Dopuszcza sig zamiang zbiornika ZWU z PE na stalowy z odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Zbiornik musi posiada¢ atest higieniczny PZH.

4. Prosze o informacje jak ma wygladaé, z czego ma by¢ wykonane przykrycie zbiornika,

odpowiedz:

Przykrycie zbiornika ma umozliwiaé sptyw wody opadowej (przykrycie stozkowe) i musi zabezpieczyé
wnetrze zbiornika przed penetracja wody opadowej.

5. Prosze o informacje z jakiego materiatu ma by¢ wykonana grzatka w zbiorniku ZWU,
odpowiedi:
Stal nierdzewna A4. Grzatka musi posiadaé atest higieniczny PZH.

6. Proszg o informacje jaka jest prawidtowa objeto$¢ zbiornika zarobowego NaOCl na rys. T-06 podana
jest wartoé¢ 30dm?, a w dokumentacji projektowej i STWiORB podana jest wartoé¢ 60dm?,
odpowiedi:

Prawidtowa wartos¢ zbiornika zarobowego NaCl — 30 dm®.

W opisie technicznym i STWiORB omytkowo podano 60 dm?,



7. Proszg o informacjeg z jakiego materiatu ma by¢ wykonany zbiornik zarobowy NaOCl,
odpowiedi:
Zbiornik zarobowy NaOCl — chemoodporny (odporny na dziatanie NaOCI) z tworzywa sztucznego.

8. Prosze o informacje z jakiego materiatu ma by¢ wykonana wanna V=150 dm?,

odpowiedz:

Pojemnos¢ wanny ochronnej nalezy przyja¢ V=60dm®. Na rysunku T-06 omytkowo podano V=150dm?>.
Wanna ochronna — chemoodporna (odporna na dziatanie NaOCl), z tworzywa sztucznego.

9. Proszg o informacje czy pompa wody surowej wchodzi zakres postepowania, w STWIORB na str. 71
SST-14 Instalacje technologiczne i sanitarne w pkt. 1.3 jako zakres robét obejmuje — wykonanie montazu
urzadzen technologicznych: - pompa wody surowej, a na str. 78 5.4 Roboty montazowe pkt. 5.3.2.
Wykonanie ciagu technologicznego S.U.W — nie wspomina sig o pompach wody surowe;j.

W opisie technicznym jak i rysunkach technicznym takze jest brak jakichkolwiek informacji na temat
pompy wody surowej.

Jesli pompy wchodza w zakres w/w przetargu to proszg o podanie danych jak wysoko$¢ podnoszenia,
wydajnos¢, moc i inne cechy wazne do wyceny.

odpowiedz:

Pompy wody surowej wchodza w zakres inwestycji, co jest wpisane w opisie technicznym projektu
wykonawczego czesci technologicznej — nr proj. 434/2/T w punktach:

pkt. 1.2. — Zatozenia projektowe,

pkt. 1.4 — Opis technologii,

pkt. 1.5 — Opis urzagdzen (podane parametry pompy),

Zestawienie urzadzen gtéwnych - poz. 5,

oraz w czesci rysunkowej, na schemacie technologicznym - rys. nr 434/2/T-0.1.

10. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o wersje edytowalna.

odpowiedi:

W celu utatwienia przygotowania oferty Zamawiajacy udostepnia przedmiary w formie edytowalnej,
do pobrania link: http://www.esolina.pI/przed-ed-suw-bukowiec.zip

Zamawiajacy przypomina ze zgodnie z SIWZ oraz przewidzianym wynagrodzeniem ryczattowym
przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarach roboét zestawienia majg jedynie zobrazowa¢ skale
robdt i poméc Wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestycji.
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(podpis kierownika zamawiajacego
lub osoby upowaznionej)



