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Na podstawie:

— art. 4, art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2015 poz. 1412),

- § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989),

— art. 104, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. 2016 r., poz. 267)

— art. 5 ust.l, art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2015 poz. 139),

oraz po zapoznaniu si¢ z wynikami badan probek wody przeznaczonej do spozycia
pobranych w dniu 02.02.2016 r., z wodociggu Solina-Osiedle o produkcji wody do 100 m*/d
w punkcie monitoringowym w Stacji Uzdatniania Wody w Solinie Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny dla powiatow bieszezadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych

stwierdza

brak przydatnosei wody do spozycia z wodociagu Solina - Osiedle o produkeji wody
do 100m’/d. Powyzsza decyzja dotyczy parametru organoleptycznego metnosé

i nak«zuje
Gminnemu Zakladowi Komunalnemu Sp. z 0.0. w Polanczyku

1) podjecie skutecznych dziatan naprawczych polegajacych na  wyeliminowaniu
zanieczyszczenia organoleptycznego (metnos¢) w sieci wodociagu Solina - Osiedle. tak
aby spelniala wymagania okreslone w zalaczniku Nr 3B, Lp. 6 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2015 poz.1989).

Termin wykonania punktu nr 1 decyzji do dnia 12 lutego 2016 .

UZASADNIENIE

W dniu 02.02.2016 r. w ramach biezacej kontroli wewnetrznej zakladu pobrano do badania
laboratoryjnego probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu
Solina — Osiedle w punkcie monitoringowym w Stacji Uzdatniania Wody w  Solinie.
Przeprowadzone badania wody przez Oddziat Laboratoryjny w Sanoku Wojewodzkiej Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej w Rzeszowie wykazaly, ze woda ta w zakresie parametru
organoleptycznego, nie odpowiada wymogom okreslonym w zataczniku Nr 3 B, Lp. 6 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. wsprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015  poz.1989) co udokumentowano
w sprawozdaniu z badan OLS.LHK.9052.1.55.2016 Nr probki z rejestru 85 z dnia 04.02.2016r.
W badanej prébce wody w SUW w Solinie stwierdzono przekroczenie parametru
metnosé - 9,8 NTU.



Wedtug przytoczonych wyzej przepiséw prawa wynika, ze w wodzie przeznaczonej
do spozycia przez ludzi me¢tnos¢ nie powinna przekraczaé 1 NTU, powinna by¢ akceptowalna
przez konsumentow 1 bez nieprawidtowych zmian.

Megtnos¢ wywotana jest obecnoscia drobnych czasteczek statych, ktére moga sig
znajdowa¢ w wodzie na skutek nieodpowiedniezo uzdatniania lub z powodu unoszenia czastek
osadow pochodzacych z sieci wodociggowej. Woda o wysokiej metnosci zapewnia ochrong
mikroorganizmom przed dziataniem dezynfekcyjnym i moze pobudzaé wzrost bakterii, dlatego
metnos¢ wody powinna by¢ utrzymywana na mozliwie najnizszym poziomie ze wzgledu na jej
znaczenie dla jakosci wody pod wzglgdem mikrobiologicznym.

Badania probki wody przeprowadzone sy zgodnie z wymaganiami systemu zapewnienia
jakosci, wedtug zwalidowanych metod.

Niniejsza decyzje Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatow
bieszczadzkiego 1 leskiego w Ustrzykach Dolnych wydaje celem podjecia dziatan naprawczych
oraz poinformowania konsumentow o zaistnialej sytuacji.

Biorac pod uwage powyzsze fakty oraz na podstawie cytowanych aktow prawnych
nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Podkarpackiego Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla
powiatow bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzvkach Dolnych w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.
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Otrzymuja:

1. Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. Lesna 1, 38-610 Polanczyk
2. Ala.

D%v{\adomoéci :
(1/ Wéjt Gminy Solina z/s w Polanczyku
ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk



