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Na podstawie:

- art. 4, art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2015 poz. 1412),

— art. 5 ust.I, art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzeniu $cickow (Dz. U. 2015 poz. 139),

- § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989),

— art. 104, art. 108 Ustawy z dnia !4 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 267)

oraz po zapoznaniu si¢ z wynikami badafn prébek wody przeznaczonej do spozycia
pobranych w dniu 02.02.2016 r., z wodociagu Polafnczyk o produkeji wody 100 - 1000 m*/d
koficowka wodociagu w Stacji Uzdatniania Wody w Polaficzyku (sprawozdanie z badan
OLS.LHK.9052.1.56.2016 Nr probki z rejestru 86) Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
dla powiatow bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych

stwizrdza
brak przydatnosci wody do spozycia z wodociagu Polaficzyk o produkcji wody 100-1000 m*/d
i Dakazuje

Gminnemu Zaktadowi Komunalnemu Sp. z 0.0. w Polanczyku

1) podjecie skutecznych dziatan naprawczych polegajacych na  wyeliminowaniu
mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w sieci wodociagu Srednia Wies,
tak aby woda byla bezpieczna dla zdrowia ludzkiego. tj. spetniata wymagania okre$lone
w zatagczniku Nr 3A Ip 3 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
27 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

2) poinformowa¢ w sposéb skuteczny cdbiorcow wody o braku przydatnosci wody
do spozycia przez ludzi.

3) zapewni¢ uzytkownikom przedmiotowego urzadzenia wodociagowego zdatng wode
do spozycia konfekcjonowanag lub z awaryjnego Zrodta zaopatrzenia.

UZASADNIENIE

W dniu 02.02.2016 r. w ramach wewn:trznej kontroli zakladu pobrano do badania
laboratoryjnego  probki  wedy przeznaczone; do spozycia przez ludzi z wodociagu
Polanczyk z koncodwka wedociagu w Stacji Uzdatniania Wody w Polanezyku. Przeprowadzone
badania wody przez Oddzial Laboratoryjny ~ Sanoku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej w Rzeszowie wykazaly. 2e woda ¢ w zakresie parametréw
mikrobiologicznych, nie odpowiada wymogom: okreSlonym w zataczniku Nr 3A Ip 3 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. wsprawie jakosci wody



przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989), co udokumentowano
w sprawozdaniu z badan OLS.LLHK.9052.1.56.2016 Nr probki z rejestru 86 z dnia 04.02.2016r.

W badanej probce wody stwierdzono zanieczyszczenie wskaznika mikrobiologicznego
Clostridium perfringens (lacznie ze sporami) w ilosci 6 jkt/100 mi.

Wg przytoczonych wyzej przepisow prawa wynika, 7¢ w wodzie nrzeznaczonei do spozycia przez
ludzi nie moga wystgpowaé wymienione bakterie.

Badania probki wody przeprowadzone sa zgodnie z wymaganiami systemu zapewnienia
jakosci wedhug zwalidowanych metod.

Niniejsza decyzje Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatow
bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych wydaje celem podjecia dziatan naprawczych
oraz poinformowania konsumentow o zaistniatej sytuacji.

Decyzji niniejszej na podstawie art. 108 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23) nadaje rygor natychmiastowej
wykonalnosci, poniewaz jest to niezbgdne ze wzgiedu na ochrong zdrowia ludzi.

Biorac pod uwage powyzsze fakty oraz na podstawie cyrowanych aktéw prawnych
nalezato orzec jak w sentencji.

Whiesienie odwotania nie wstrzymuje wykonalnosci decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie dc Podkarpackiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstvowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla
powiatow bieszczadzkiego 1 ieskiego w Usirzykach Dolnycn w terminie 14 dni od gaty jej
doreczenia.
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Otrzymuja:

1. Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. Lesna 1, 38-610 Polanczyk
2. Ala.

Do wiadomosci:
: Wojt Gminy Solina z/s w Polaficzyku
ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk
2. Sekcja Zywnosci i Zywienia w/m
3. Podkarpacki Pafnstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny



